
 

6 720 604 489 HR (12.97)
OSW

 

Upute za rukovanje

 

Plinski aparat

   

4389-1.2/G

Junkers
Bosch Gruppe

 

ZE/ZWE 24/28-3 MF A ... 

   

Junkers
Bosch Gruppe

4534-1.1/G

 

ZE/ZWE 24-3 MF K ...

Popis sadrÏaja Strana

 

 

Upute za siguran rad 2
Pregled organa za posluÏivanje 4
Pu‰tanje u rad 5
Kontrola tlaka vode za grijanje 6
Ukljuãivanje, Ukljuãivanje grijanja, Regulacija grijanja 7
Ukljuãivanje tople vode (ZWE), samo topla voda (ZWE), 
smetnje u radu 8
Iskljuãivanje, Za‰tita od smrzavanja, 9
Kontrola povrata dimnih plinova kod ure∂aja s prikljuãkom
na dimnjak Z.. K, Za‰tita od blokiranja pumpe 10
Savjeti za ‰tednju energije 11
Podaci o plinskom aparatu 13
JUNKERS - Jamãevni uvjeti 14
Kratka uputstva o rukovanju 16



 

2

 

4 489 HR

 

Upute za siguran rad

 

Kod pojave mirisa plina:

 

– zatvoriti plinsku slavinu, str. 4, poz. 172,
– otvoriti prozore,
– ne ukljuãivati elektriãne prekidaãe,
– ugasiti otvoreni plamen,
– odmah nazvati distributera plina i servisera.

 

Kod pojave mirisa dimnih plinova:

 

– iskljuãiti aparat,
– otvoriti prozore i vrata,
– obavijestiti servisera.

 

Postavljanje, izmjene:

 

– Postavljanje, kao i izmjene na va‰em aparatu smije izvoditi 
samo za to ovla‰teni serviser.

– Ne smiju se izvoditi izmjene na dijelovima dimovodnog 
sustava.

– Kod naknadne ugradnje nepropusnih prozora mora se 
osigurati opskrba zrakom za izgaranje (kod opskrbe 
zrakom za izgaranje, ovisnom od zraka u prostoriji.

 

Eksplozivni i lako zapaljivi materijali:

 

– Ne spremati i ne koristiti nikakve zapaljive materijale 
(papir, razre∂ivaãi, boje) u blizini plinskog aparata.

 

OdrÏavanje:

 

– Prema par. 9 Uredbe o instalacijama centralnog grijanja, 
obveza korisnika je redovito odrÏavanje instalacije, kako bi 
se osiguralo besprijekorno i sigurno djelovanje aparata.

– Prema zakonu o za‰titi od emisija dimnih plinova, korisnik 
je odgovoran za sigurnost i ekolo‰ko pona‰anje instalacije.

– Potrebno je odrÏavanje aparata jednom godi‰nje.
– Preporuãujemo zakljuãivanje ugovora o odrÏavanju s 

ovla‰tenim serviserom.
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Zrak za izgaranje

 

Kako bi se izbjegla korozija, zrak za izgaranje treba biti 
oslobo∂en od nagrizajuçih tvari.
Kao tvari sa snaÏnim korozivnim djelovanjem mogu se 
smatrati halogeni ugljikovodici, kao ‰to je klor i fluor, koje su 
sadrÏane npr. u otapalima, bojama, ljepilima, motornim 
plinovima i sredstvima za ãi‰çenje u kuçanstvu.

 

âi‰çenje pla‰ta kuçi‰ta aparata

 

Kuçi‰te obrisati vlaÏnom krpom. Za to ne koristiti o‰tra i 
nagrizajuça sredstva za ãi‰çenje.

 

Tip aparata

 

Toãan tip va‰eg aparata moÏete proãitati na naljepnici tipa 
aparata, vidjeti pregled organa za posluÏivanje, str. 4, 
poz. 295.

 

Nepropusnost aparata na strani potro‰ne vode (ZWE)

 

Zatvoriti kutni ventil za hladnu vodu (str. 4, poz. 173).
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Pregled organa za posluÏivanje

 

8.1 Manometar
14 Sifon s lijevkom
15 Sigurnosni ventil
15.1 Ispusna cijev
61 Tipka za poni‰tavanje smetnji
135 Glavna sklopka
136 Regulator temperature za polazni vod grijanja
170 Slavina za odrÏavanje na polaznom i povratnom vodu 
171 Koljenasti odsisnik za toplu vodu (ZWE)
172 Plinska slavina
173 Kutni ventil za hladnu vodu (ZWE)
295 Naljepnica tipa aparata
310 Regulator temperature za toplu vodu
317 Displej
363 Kontrolna lampica za rad plamenika
364 Kontrolna lampica 0/I (iskljuãeno/ukljuãeno)
365 Tipka za dimnjaãara
366 Servisna tipka
367 „ECO“-tipka
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Pu‰tanje u rad

 

Plinska slavina (172)

 

– Pritisnuti ruãicu i okrenuti je na lijevo do graniãnika.

 

Slavina za odrÏavanje (170)

 

– âetverokut toliko okrenuti kljuãem, sve dok zarez nije 
okrenut u smjeru strujanja (vidjeti manju sliku).
Zarez okrenut popreãno na smjer strujanja = zatvoreno.

 

Prikljuãak za hladnu vodu (173) (ZWE)

 

– Odvrnuti za‰titnu kapicu sa ‰esterokutom.
– ·esterokutom okrenuti za‰titnu kapicu donjeg zareza u 

smjeru strujanja (otvoreno).
– Ponovno navrnuti za‰titnu kapicu.
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Kontrola tlaka vode za grijanje

 

– Kazaljka na manometru (8.1) treba se nalaziti izme∂u 
1 bar i 2 bar.

– Ako se kazaljka nalazi ispod 1 bar (kod hladne instalacije), 
dopunite vodu sve dok se kazaljka ponovno neçe naçi 
izme∂u 1 bar i 2 bar.

– Ukoliko je potrebna vi‰a namje‰tena vrijednost, to çe vam 
savjetovati va‰ serviser.

– Ne smije se prema‰iti 

 

max. tlak

 

 od 3 bar, kod najvi‰e 
temperature polaznog voda (otvara sigurnosni ventil).

 

Napomena:

 

Sigurno vam je serviser pokazao kako se dopunjava voda. 
Ako to nije uãinio zatraÏite da vam se to pokaÏe.
Prije dopunjavanja crijevo napuniti vodom.
(Na taj çe se naãin izbjeçi prodiranje zraka u vodu za grijanje).
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Ukljuãivanje

Ukljuãivanje grijanja

 

Ovisno od dotiãne instalacije centralnog grijanja, moguça su 
slijedeça namje‰tanja:
– Podno grijanje npr. poloÏaj „

 

3

 

“, max. temperatura polaznog 
voda oko 50 °C.

– Niskotemperaturno grijanje, npr. poloÏaj „

 

E

 

“, max. 
temperatura polaznog voda oko 75 °C.

– Instalacija centralnog grijanja za temperature polaznog 
voda do 90 °C, npr. poloÏaj „

 

7

 

“.

 

Regulacija grijanja

 

– Glavna sklopka na „

 

I

 

“
Upalit çe se 

 

zelena

 

 kontrolna lampica. 
Na displeju çe se pojavit trenutaãna 
temperatura polaznog voda za grijanje.

– Regulator temperature za 
polazni vod grijanja 
okrenuti na desno do 
graniãnika.

Ako je plamenik u pogonu, 
upalit çe se 

 

crvena

 

 kontrolna 
lampica. 
Na displeju çe se pojavit 
trenutaãna temperatura 
polaznog voda grijanja.

– Regulator sobne 
temperature (TR ...) 
namjestiti na Ïeljenu sobnu  
temperaturu.

– Regulator vo∂en 
vremenskim  prilikama 
(TA 21...) namjestiti na  
odgovarajuçu krivulju 
grijanja i  naãin rada.
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Ukljuãivanje tople vode (ZWE)

 

„ECO“-tipka

 

, str. 4, poz. 367
Pritiskom na ovu tipku i drÏanjem pritisnutom dok se na 
displeju ne pojavi „--“, moÏe se birati izme∂u 

 

pogona 
udobnosti

 

 i 

 

‰tednog pogona

 

 (tvorniãko namje‰tanje, neçe 
se upaliti svjetlo u tipki).
Unutar plinskog aparata topla çe se voda odrÏavati na 
odre∂enoj temperaturi. Na taj se naãin postiÏu kratka vremena 
ãekanja na toplu vodu.

 

·tedni pogon 

 

(upalit çe se svjetlo u tipki)
Unutar plinskog aparata topla voda se neçe odrÏavati na 
odre∂enoj temperaturi. Tek kod tro‰enja tople vode, ona çe se 
zagrijati na temperaturu namje‰tenu na regulatoru 
temperature. Na taj se naãin postiÏu dulja vremena ãekanja na 
toplu vodu.

 

Samo topla voda

 

 (ljetni pogon) (ZWE)

 

Smetnje u radu

 

Kod prvog stavljanja u pogon, 
zbog ukljuãaka zraka u 
plinovodu moÏe doçi do 
iskljuãivanja zbog smetnji, 
preko kontrolnika plamena. 
Tijekom rada mogu se pojaviti 
smetnje, npr. zbog zaprljanosti 
plamenika, trenutaãnog pada 
tlaka u plinovodu, itd.

– Regulator temperature za toplu 
vodu okrenuti na Ïeljenu  
temperaturu.

Temperatura tople vode moÏe se 
namjestiti izme∂u 40 °C i 60 °C i 
neçe se pojaviti na displeju.

– Regulator temperature za 
polazni vod grijanja namjestiti 
na  .

Kod ovog naãina rada aktivirana 
je samo opskrba toplom vodom. 
Grijanje je iskljuãeno. Postoji 
napajanje naponom za regulaciju 
grijanja i uklopnog sata.
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Na displeju çe se pojavit „

 

EA

 

“ i upalit çe se svjetlo u tipki za 
poni‰tavanje smetnji. Kod nedopu‰teno visokih temperatura, 
iskljuãit çe graniãnik sigurnosne temperature i blokirati plinski 
aparat. Na displeju çe se pojaviti „

 

E9

 

“

 

 i upalit çe se svjetlo u 
tipki za poni‰tavanje smetnji.

 

– Pritisnuti tipku za poni‰tavanje smetnji i drÏati je kratko 
pritisnutom.

Nakon toga çe se pojavit temperatura polaznog voda i aparat 
çe se ponovno pustiti u rad.
Ako se smetnja ne moÏe otkloniti, nazovite servis. 

 

Iskljuãivanje

 

– Glavna sklopka na „

 

0

 

“
Ugasit çe se zelena kontrolna lampica. 
Uklopni sat ostaje stajati nakon 
rezerve hoda.

 

Za‰tita od smrzavanja

 

Molimo vas pazite da tijekom perioda 
smrzavanja instalacija centralnog 
grijanje ostane ukljuãena, a regulator 
temperature polaznog voda grijanja da 
stoji barem na „

 

1

 

“.
Kod iskljuãenog plinskog aparata, u 
prostorijama s opasno‰çu od 
smrzavanja, instalaciju centralnog 
grijanja treba potpuno isprazniti.

Moguçnosti praÏnjenja za krug grijanja razliãite su od 
instalacije do instalacije. Konzultirajte se sa serviserom. 
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Kontrola povrata dimnih plinova kod ure∂aka 
s prikljuãkom na dimnjak Z.. K
Kod povrata iskljuãuje kontrola ure∂aj iz pogona. Na display-u 
se pojavljuju A4 ili A2. Nakon 20 minuta aparat ponovo kreãe 
u rad. Ako se gre‰ka ãe‰çe pojavljuje, pozvati servinsu sluÏbu 
ili pregledati dimovodni kanal.

Za‰tita od blokiranja pumpe
Ovom automatikom spreãava se zaglavljivanje pumpe za 
grijanje nakon dulje stanke u radu. Nakon svakog iskljuãivanja 
pumpe, provodi se mjerenje vremena, da bi se nakon oko 
24 sata pumpa ukljuãila 1 minutu.
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Savjeti za ‰tednju energije
·tedljivo grijati
Plinski aparat je tako konstruiran da se potro‰nja plina i 
zaga∂enje okoli‰a odrÏavaju ‰to je moguçe niÏim, a da se 
postigne velika udobnost. Prema potrebnoj koliãini topline za 
zagrijavanje stana, regulira se dovod plina do plamenika. 
Plinski aparati rade dalje s malim plamenom, ako je manja 
potreba za toplinom. Struãnjaci nazivaju ovaj postupak 
neprekidnom regulacijom. Ovom se regulacijom postiÏu 
manja odstupanja temperature, a raspodjela topline u 
prostorijama je jednoliãnija. Na taj se naãin postiÏe da plinski 
aparat radi dulje vrijeme ali tro‰i manje plina od aparata koji se 
stalno ukljuãuje i iskljuãuje. 

Regulacija grijanja
Prema par. 7 Uredbe o instalacijama centralnog grijanja, 
propisana je regulacija grijanja s regulatorom sobne 
temperature ili regulatorom vo∂enim vremenskim prilikama ili 
termostatskim ventilima na grijaçim tijelima. 

Instalacije grijanja s regulatorom sobne temperature TR ...
Prostorija u kojoj je ugra∂en regulator sobne temperature 
odre∂uje temperaturu za ostale prostorije (vodeça prostorija). 
U ovoj prostoriji ne smije biti ugra∂en nikakav termostatski 
ventil na grijaçim tijelima.
Regulator temperature plinskog aparata namje‰ten je na 
max. projektnu temperaturu instalacije centralnog grijanja. 
U poloÏaju „E“ postiÏe se maksimalna temperatura polaznog 
voda od 75 °C. U svakoj prostoriji (osim vodeçe prostorije), 
moÏe se temperatura namje‰tati individualno, preko 
termostatskih ventila na grijaçim tijelima. Ako u vodeçoj 
prostoriji Ïelite niÏu temperaturu nego u ostalim prostorijama, 
tada ostavite regulator sobne temperature na namje‰tenoj 
vrijednosti i pritvorite ventil na grijaçem tijelu. 

Instalacije centralnog grijanja s regulatorom TA... 
vo∂enim vremenskim prilikama
Kod ove vrste regulatora registrira se vanjska temperatura, 
a temperatura polaznog voda grijanja mijenja se prema 
namje‰tenoj krivulji grijanja na regulatoru. Regulator 
temperature plinskog aparata treba namjestiti na maksimalnu 
projektnu temperaturu instalacije grijanja. U poloÏaju „E“ 
regulatora temperature postiçi çe se maksimalna temperatura 
polaznog voda od 75 °C.
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SniÏenje temperature noçu
SniÏenjem sobne temperature tijekom dana ili noçu mogu se 
u‰tedjeti znatne koliãine goriva. SniÏenjem temperature za 
1 K moÏe se postiçi u‰teda energije do 5 %. âesto se sobna 
temperatura moÏe spustiti i ispod + 15 °C. Na regulatoru 
sobne temperature, Ïeljeno sniÏenje temperature tijekom noçi 
moÏe se pojedinaãno namjestiti. 
Kod regulacije vo∂ene vremenskim prilikama, sniÏenjem 
temperature polaznog voda za 5 K, sobna çe se temperatura 
spustiti za 1 K. Ako se Ïeli sniÏenje sobne temperature sa 
20 °C na 15 °C, tada treba sniziti temperaturu polaznog voda. 
Upute za rukovanje potraÏiti u uputama za rukovanje 
rugulatorom.

Topla voda
Temperatura tople vode moÏe se bestupnjevito namje‰tati 
izme∂u 40 °C i 60 °C.
NiÏe namje‰tanje na regulatoru temperature znaãi veçu 
u‰tedu energije. 

Ljetni pogon/zimski pogon
Na kraju sezone grijanja, regulator temperature za polazni vod 
grijanja treba namjestiti na , jer çe se inaãe nakon 
iskljuãivanja plinskog aparata grijaça tijela neÏeljeno 
zagrijavati. Isto tako, jednostavno moÏete za hladnih dana ili 
na poãetku sezone grijanja, ponovno ukljuãiti grijanje s 
regulatorom sobne temperature za polazni vod grijanja.

Sada ste se upoznali kako se s JUNKERS plinskim aparatima 
moÏe ‰tedljivo grijati. Ako jo‰ imate pitanja, obratite se va‰em 
serviseru ili nam se obratite pismenim putem.
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Podaci o plinskom aparatu
Ako namjeravate traÏiti usluge JUNKERS-servisa preporuãuje 
se da pripremite toãne podatke o va‰em aparatu.
Iz toga razloga va‰em serviseru stavite na raspolaganje 
slijedeçe podatke:
Oznaka plinskog aparata (npr. ZWE 24-3...)

................................................................................................

Datum proizvodnje (FD...) 

................................................................................................

Ove podatke moÏete proãitati na tipnoj ploãici ili na naljepnici 
tipa aparata, str. 4, poz. 295. 

Datum pu‰tanja u rad: 

................................................................................................

Izvo∂aã instalacije grijanja: 

................................................................................................
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JUNKERS - Jamãevni uvjeti
Jamãevni list vrijedi samo s raãunom.
BOSCH daje jamãevinu da çe proizvod pravilno djelovati kod 
normalne uporabe, i to:
– 1 godinu za sve proizvode i sastavne dijelove.
BOSCH se obvezuje da çe snositi sve tro‰kove za otklanjanje 
o‰teçenja i tehniãkih nedostataka koji bi nastali kod normalne 
uporabe proizvoda, u vremenu za koje daje jamãevinu, te 
tro‰kove za prijenos, odnosno prijevoz proizvoda javnim 
prijevoznim sredstvima, u svezi s ovim popravkom. Svako 
o‰teçenje u jamãevnom roku kupac mora prijaviti servisnoj 
radionici. Radionica odluãuje hoçe li se popravak izvr‰iti kod 
kupca ili u radionici.
BOSCH jamãi da je kupljeni proizvod deklariranog obiljeÏja i 
kvalitete.
BOSCH ne jamãi:
– ako se kupac nije pridrÏavao uputa za uporabu proizvoda
– ako je proizvod popravaljala neovla‰tena osoba
– ako je kupac nestruãno i nemarno rukovao proizvodom.
U jamãevinu ne spadaju o‰teçenja nastala kod prijevoza 
nakon isporuke, o‰teçenja zbog nepravilne montaÏe i 
odrÏavanja, mehaniãka o‰teçenja koja skrivi korisnik, 
o‰teçenja zbog preniskog ili previsokog elektriãnog napona, te 
o‰teçenja nastala zbog vi‰e sile.
Ako ovla‰tena servisna radionica ne popravi proizvod u 45 
dana od prijave kvara, jamãevina se produÏuje za sve vrijeme 
dok se popravak ne izvr‰i. 
Ako u toku trajanja jamãevine ovla‰tena servisna radionica ne 
popravi proizvod u 45 dana od prijave kvara ili ako kvar uopçe 
ne moÏemo otkloniti, proizvod çe biti zamijenjen novim 
ispravnim proizvodom ili uplaçeni iznos vraçen.
BOSCH jamãi za isporuãeni proizvod, servisno odrÏavanje i 
rezervne dijelove 7 godina.
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Kratka uputstva o rukovanju

 

Ukljuãivanje

Ukljuãivanje grijanja

Regulacija grijanja

 

Regulator sobne temperature
namjestiti na Ïeljenu sobnu
temperaturu. Regulator vo∂en
vremenskim  prilikama namjestiti na
odgovarajuçu krivulju grijanja i  naãin
rada.

 

Temperatura tople vode

 

„

 

ECO

 

“-tipka 

 

upalit çe se svjetlo u
tipki

 

 – ·tedni pogon.
„

 

ECO

 

“-tipka 

 

neçe se upaliti svjetlo
u tipki

 

 – Pogona udobnosti i ‰tednog
pogona.

 

Samo topla voda

 

(ljetni pogon)

 

Smetnje u radu

 

Ako se smetnja ne moÏe otkloniti,
nazovite servis.
Tel.: .................................................

 

Iskljuãivanje
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